Eigenerzeugungsanlage < 25kWp

APL

Leerrohr nach DIN 18015

HAK

Verteilung

Kundenanlage

Datenleitung mit
RJ45 Buchse

ODER
Steuerleitung

Stromkreisverteiler

Datenleitung zur SteuVE oder zum Energiemanagement 223
z.B. Ladeeinrichtung, Warmeanlage %
Steuerleitung zur SteuVE oder zum Energiemanagement d

Sperrrelais plombierbar
fur EVU Kontakt

SchlieBerkontakt geschlossen £ Freigabe

Bezug/ Uberschuss
Warmeanlage

Bezug/ Uberschuss
Wohnung

Smart Meter Gateway

Steuerbox zur Reduzierung

APZ

L]

Hauptleitung

Modul 2: separate Messung fur
steuerbare Verbrauchseinrichtung
Beispiel im Bild: MK C3 ,Power to Heat"




